	Огнетушители химические, пенные ОХП-10
предназначены для тушения очагов загорания различных веществ и материалов, за исключением электроустановок, находящихся под напряжением.
Для приведения огнетушителя марки ОХП-10 

в действие необходимо:
1.поднести огнетушитель к очагу пожара;

2.прочистить спрыск шпилькой или иголкой;

3.поднять рукоятку и перекинуть до отказа на 180°;

4.перевернуть огнетушитель вверх дном и встряхнуть;

5.направить струю на очаг загорания.
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