	Огнетушители углекислотные
ОУ-2
используются для тушения загорания различных веществ, горение которых невозможно без доступа воздуха, и электроустановок, находящихся под напряжением.
Для приведения в действие огнетушителя марки ОУ-2 следует:
1.направить раструб на пламя:
2.повернуть до упора вентиль против часовой стрелки.
При тушении пожара огнетушителем такой марки нельзя:
· держать   огнетушитель  в  горизонтальном  положении  или переворачивать головкой вниз;
· прикасаться оголенными частями тела к раструбу, так как температура на его поверхности может понижаться до минус 60 – минус 70°С;

· при тушении     электроустановок,     находящихся     под напряжением,  подводить    раструб    ближе,    чем    на    1 м    к электроустановке и пламени.
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